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Abstrak 

Jaringan distribusi energi listrik dalam penyaluran energi sering terjadi rugi-rugi atau disebut susut energi, hal ini 

dikarenakan dalam proses penyaluran daya listrik kepada konsumen banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya susut 

tersebut, salah satunya adalah ukuran dan jenis penghantar. Pada penelitian ini dilakukan pembahasan dengan dua 

metode: yaitu melakukan simulasi menggunakan perangkat lunak ETAP, dan menghitung secara real terhadap data 

yang ada. Penelitian ini dilakukan pada Penyulang Tajung yang disuplai oleh Gardu Induk Kotabumi. Hasil dari 

penelitian menunjukkan total jatuh tegangan pada simulasi sebesar 2,887 KV, sedangkan jatuh tegangan pada kondisi 

real sebesar 2,467. Adapun hasil susut daya terbesar adalah 15,67% didapatkan dari jenis penghantar AAAC 70 mm2. 

Sehingga dari hasil penelitian panjang dari penyulang merupakan faktor utama dari hilangnya tegangan yang 

disalurkan, rekomendasi yang dihasilkan perlu dilakukan pergantian jenis ukuran penghantar sebesar 150mm2 untuk 

mengurangi susut energi yang diterima oleh pelanggan. 

 

Kata Kunci: Jaringan distribusi, jatuh tegangan, susut daya. penghantar, penyulang,  

 

Abstract 

Until the power transfer of electrical energy has several aspects that affect these cases, one of which is the size and 

configuration of conductor, electric energy distribution networks often experience losses or so-called power loss. 

Whereas in the analysis, the discussion was executed using two methods: simulating with ETAP software and 

measuring real data. The Tajung feeders supplied by the Kotabumi substation were used in this analysis. The overall 

voltage drop on the simulation was 2,887 KV, while the voltage drop in actual situation was 2467 KV. The largest 

power loss is 15.67% which comes from the AAAC 70 mm2 conductor form. To minimize the energy loss obtained by the 

consumer, it is important to adjust the re-form of conductor size of 150mm2 where the length of the feeder is the key 

factor of the distribution voltage. 

 

Keywords: Electricity power, drop voltage, power loss, conductor, feeder 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Sistem tenaga listrik yang didistribusikan pada tegangan menengah dengan tegangan nominal 20KV. 

Dalam proses pendistribusian terdapat parameter gangguan-gangguan yang timbul akibat hilangnya 

penyaluran energi terhadap pelanggan. Hilangnya penyaluran energi tersebut adalah susut energi yang terjadi 

dalam penyaluran daya yang dibangkitkan namun tidak terjual atau sampai kepada pelanggan[1]–[4]. 

Sedangkan penyulang dalam distribusi tenaga listrik sangatlah penting dalam penyediaan kontiunitas 

penyediaan jasa tenaga listrik. Tetapi, permasalahan umum sering terjadi, yaitu terdapat beban penyulang 

yang melebihi kapasitas ratingnya[5]. Hal ini secara teoritis tentu sangat berbahaya, karena ketika terjadi 

pembebanan yang berlebih, dapat menyebabkan arus yang cukup besar mengalir pada penghantar, dan juga 

jarak beban yang dilayani seringnya sangat jauh dari gardu induk penyaluran distribusi listrik. Serta beban 

terpisah yang didistribusikan secara tidak merata di sepanjang penyulang [6][7], hal ini tentu menyebabkan 

susut energi.  

Berdasarkan penelitian sejenis yang telah dilakukan[8][9][10], perhatian utama dalam mengatasi susut 

energi adalah penghantar atau konduktor dengan nilai resistansi yang lebih kecil serta meningkatkan 
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keandalan dalam menjaga topologi bentuk konfigurasi jaringan distribusi dari sisi penyulang dengan 

meminimalisir penyimpangan kerugian tegangan dalam penyaluran pembebanan. Sehingga, dalam banyak 

hasil penelitian menyebutkan penggunaan distributed generation (DG) dapat menjadi solusi alternatif dalam 

mengatasi susut energi dengan menempatkan DG dengan ukuran yang optimal pada lokasi yang paling dekat 

dengan pusat pembebanan [11]–[15]. Termasuk perbaikan keandalan dalam peningkatan penurunan nilai 

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) dan SAIFI (System Average Interruption Frequency 

Index) terhadap pelanggan.  

Penelitian ini mendapatkan data dari PT PLN (Persero) sebagai perusahaan negara yang memberikan 

pelayanan energi listrik terhadap pelanggan, melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bumi Abung 

merupakan sub-bidang dari bagian penyaluran distribusi energi listrik. mana adalah unit yang langsung ada 

pada sisi pemeliharaan saluran udara tegangan menengah dan rendah (SUTM & SUTR) dengan suplai dari 

Gardu Induk Kotabumi. Dengan pembatasan pada penelitian ini adalah khusus pada Penyulang Tajung di 

Kabupaten Lampung Utara, yang mana dari data yang didapatkan sering terjadi susut energi pada pelanggan, 

limitasi yang diberikan tidak membahas proteksi atas kejadian akibat gangguan hubung singkat (short 

circuit) ataupun akibat dari kegagalan isolasi. Penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis aliran daya 

menggunakan simulasi perangkat lunak Electric Transient and Analiysis Program (ETAP) dari data yang 

didapatkan, sehingga menghasilkan rekomendasi solusi perbaikan untuk proses penyaluran daya kepada 

pelanggan. 

 

 

METODE 

 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Penyulang Tajung yang disuplai dari Gardu Induk (GI) 

Kotabumi memiliki beban senilai 50A. Dengan total panjang penghantar penyulang Tajung seksi 1 sebesar 

88,163 Kms dengan jenis penghantar yang ada yaitu menggunakan saluran udara tegangan menengah 

(SUTM). Tegangan kirim pada penyulang Tajung rata-rata sebesar 20 KV. Dapat  dilihat pada Gambar 1 

dibawah ini, sedangkan data yang didapatkan dari lapangan pada Agustus 2020 dapat dilihat pada tabel 1 dan 

2. 

 

 
 

Gambar 1. Tegangan Rata-rata Penyulang Tajung  
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Tabel 1. Data Penyulang Tajung 

No Keterangan 

1 Fasa R = 49,5A; S = 50,3 A; T = 50,2A  

2 Tegangan kirim penyulang = 20,59 KV 

3 Tegangan ujung penyulang = 17,37 KV 

 
Tabel 2. Panjang dan Luas Penghantar SUTM 

No Jenis Penghantar Luas Penampang Panjang Sirkut (KMs) 

1 AAAC 35 mm2 34,4 mm2 4,3395 Kms 

2 AAAC 70 mm2 75,6 mm2 63,7137 Kms 

3 AAAC 150 mm2 157 mm2 16,7231 Kms 

4 MVTIC 150 mm2 157 mm2 3,33867 Kms 

 

Untuk selanjutnya tegangan pada kelistrikan di Indonesia terdapat pada fasa tunggal (1Ø) dan tiga fasa 

(3Ø) yang secara umum diartikan sebagai suatu sistem kelistrikan yang menggunakan satu gelombang 

sinusoidal pada arus alternating current (AC). Dengan menggunakan persamaan berikut, fasa tunggal dapat 

diketahui besar jatuh tegangannya, dengan catatan nilai cos φ mendekati 1. 

      (1) 

Atau  

     (2) 

 

Persamaan diatas adalah jatuh tegangan dari besar persentase (%), sedangkan persamaan dibawah ini 

menyatakan dalam besar voltase, dikarenakan suatu arus yaang mengalir pada suatu penghantar, akan terjadi 

rugi-rugi energi menjadi perubahan panas, yang mana penghantar tersebut terdapat resistansi dan reaktansi, 

besaran nilai tegangan, fasa, ukuran penghantar, faktor daya beban, dan juga panjang saluran. Sehingga kita 

dapat menghitung[1][2][12], sedangkan persamaan tiga fasa didapat pada persamaan (5) dan (6): 

       (3) 

Atau  

      (4) 

 

                 (5) 

 

                          (6) 

  

Dimana, P: adalah beban (watt), V: tegangan antara 2 saluran (volt), A: penampang saluran (mm2), ΔV: 

jatuh tegangan (volt), Δu: jatuh tegangan (%), L: panjang saluran, I: arus beban (A), dan : konduktifitas 

konduktor (Cu=56, Al=32,7). Sedangkan daya aktif (P), daya reaktif (VAR), dan daya semu (VA) 

didapatkan pada persamaan sebagai berikut secara berurutan: 

                          (7) 

  

                          (8) 

 

                                 (9) 
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Dimana, P: daya aktif (W), V: tegangan (V), I: arus (A), Q: daya reaktif (VAR), Cos  & Sin  : fakor 

daya, dan S: daya semu (VA). Selanjutnya, setelah mendapatkan teori umum untuk menghitung susut energi, 

dapat dilakukan analisis aliran daya untuk merancang load flow menggunakan perangkat lunak ETAP 16.0 

dengan menggunakan library pada data real mengacu standar PLN (SPLN) dengan hasil konfigurasi pada 

single line diagram dapat dilihat pada gambar 2. 

 
Gambar 2. Single Line Diagram Penyulang Tajung dan Rekonfigurasi pada ETAP 

 

Adapun pada nilai arus yang didapat dalam melakukan simulasi untuk penghantar jenis 35 mm2 sebesar 59,4 

Ampere, nilai arus pada penghantar jenis 70 mm2 sebesar 59 Ampere, dan nilai arus pada penghantar jenis 

150 mm2 sebesar 60 Ampere. Data disajikan pada tabel 3, dimana dari ketiga data tersebut merupakan 

variabel yang ditentukan untuk melihat pengaruh luas penampang terhadap nilai arus berdasarkan arus 

terkirim dan tegangan kirim maupun ujung[16]. Luas penampang penghantar akan mempengaruhi nilai 

hambatan karena sifat arus yang mengalir pada permukaan yang dilaluinya semakin luas penampangnya nilai 

arus akan semakin besar, karena arus hanya melewati sedikit hambatan. 

 

Tabel 3. Jenis Penghantar, Besaran Arus, dan Tegangan Simulasi  

No Jenis Penghantar Besaran Arus Kirim Besaran Tegangan 

Kirim 

Besaran Tegangan 

Ujung 

1 AAAC 35 mm2 59,4 A 20 KV 15,8 KV 

2 AAAC 70 mm2 59,7 A 20 KV 17,61 KV 

3 AAAC 150 mm2 60 A 20 KV 18,48 KV 

4 MVTIC 150 mm2 58,5 A 20 KV 18,15 KV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil dari data yang telah didapatkan dengan memasukan persamaan (6) diatas, kita dapat menemukan 

besar jatuh teganagan pada penyulang untuk mendapatkan nilai susut atau rugi-rugi daya pada Penyulang 

Tajung, dengan besar nilai faktor daya (cos ϕ) adalah 0,85 serta berdasarkan data real menggunakan arus 

sebesar 58,5 A . Terdapat 2 (dua) kondisi yang dilakukan simulasi, dengan rincian perhitungan sebagai 

berikut: 
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1. Jatuh tegangan ketika penghantar Penyulang Tajung Panjang keseluruhan menggunakan AAAC 35 

mm2, AAAC 70 mm2,AAAC 150 mm2 

 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Simulasi Menggunakan Penghantar 

No Jenis 

Penghantar 

Nilai Jatuh Tegangan 

1 AAAC 35 mm2 

 
 

 

 
 

2 AAAC 70 mm2  ← didapatkan sama dengan cara diatas 

 

3 AAAC 150 mm2 ← didapatkan sama dengan cara diatas 

 

 

2. Jatuh tegangan Penyulang Tajung menggunakan panjang penghantar AAAC 35 mm2, AAAC 70 

mm2,AAAC 150 mm2, MVTIC 150 mm2 

 

Tabel 5. Hasil Perhitungan Simulasi Terhadap Panjang Penghantar 

No Jenis Penghantar Nilai Jatuh Tegangan 

1 AAAC 35 mm2 

 
 

 

 
 

2 AAAC 70 mm2 ← didapatkan sama dengan cara diatas 

 

3 AAAC 150 mm2 ← didapatkan sama dengan cara diatas 

 

4 MVTIC 150 mm2 ← didapatkan sama dengan cara diatas 

 

 

Sehingga jumlah jatuh tegangan dari hasil perhitungan simulasi data real adalah  menjadi 2,788 

KV. Dimana nilai terbesar ada pada penghantar jenis AAAC 70 mm2, dikarenakan panjang penghantar 

tersebut melayani terlalu banyak pembebanan. Untuk selanjutnya dilakukan perhitungan secara real tanpa 

menggunakan simulasi dengan data arus pembebeban sesuai data diatas diamana GI Kotabumi membebani 

sebesar 50 A. ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Tabel 6. Hasil Perhitungan Real Terhadap Panjang Penghantar 

No Jenis Penghantar Nilai Jatuh Tegangan 

1 AAAC 35 mm2 

 
 

 

 
 

2 AAAC 70 mm2 ← didapatkan sama dengan cara diatas 

 

3 AAAC 150 mm2 ← didapatkan sama dengan cara diatas 

 

4 MVTIC 150 mm2 ← didapatkan sama dengan cara diatas 

 

 

Sehingga jumlah jatuh tegangan dari hasil perhitungan simulasi data real adalah  menjadi 2,467 

KV. Nilai ini lebih kecil 0,321 KV dari hasil simulasi, tetapi bisa dijadikan pemilihan penghantar sudah 

sesuai selanjutnya didapatkan daya yang disalurkan pada Penyulang Tajung dari GI Kotabumi sampai ke 

ujung penyulang Tajung, dengan menggunakan persamaan (7), dengan hasil perhitungan sebagai berikut 

danditunjukkan pada gambar 3 sebagai komparasi perbandingan 

 

Tabel 7. Hasil Perhitungan Daya Salur dan Susut Daya 

No Jenis Penghantar Daya Salur (KW) Susut Daya (KW) Susut Daya (%) 

1 AAAC 35 mm2 1749,02 602,42 34,4% 

2 AAAC 70 mm2 1757,85 275,5 15,67% 

3 AAAC 150 mm2 1766,69 133,9 7,57% 

4 MVTIC 150 mm2 1472,24 181,6 12,33% 

 

Gambar 3. Perbandingan Daya Salur dan Susut Daya 

 
 

 

Dari hasil analisis data diatas menunjukkan pembuktian bahwa semakin besar luas penampang 

memengaruhi nilai jatuh tegangan yang semakin kecil. Serta susut daya dapat dicari dengan nilai jatuh 

tegangan yang didapat pada perhitungan sebelumnya sehingga nilai susut daya akan sebanding dengan nilai 
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jatuh tegangan yang terjadi. Selanjutnya  Sifat arus yang mengalir pada permukaan penghantar menjadi 

faktor utama arus akan mengalir dengan baik di penampang yang lebih luas. 

 
PENUTUP 

 

Hasil dari kajian berupa 2 metode yakni, simulasi menggunakan perangkat lunak dan perhitungan 

berdasarkan kondisi real, dengan mendapatkan nilai jatuh tegangan simulasi: 0,332 KV menggunakan 

AAAC 35 mm2,  2,219 KV menggunakan  AAAC 70 mm2, 0,28 KV  menggunakan  AAAC 150 mm2, dan 

0,239 KV menggunakan MVTIC 150 mm2. Adapun nilai jatuh tegangan pada kondisi real: 0,283 KV 

menggunakan AAAC 35 mm2,  1,897 KV menggunakan  AAAC 70 mm2, 0,239 KV  menggunakan  AAAC 

150 mm2, dan 0,048 KV menggunakan MVTIC 150 mm2. Dengan nilai total selisih jatuh tegangan sebesar 

0,321 KV.  

Pada susut daya didapatkan hasil sebesar 34,4%  menggunakan AAAC 35 mm2,  15,67% menggunakan  

AAAC 70 mm2, 7,57%  menggunakan  AAAC 150 mm2, dan 14,43%  menggunakan MVTIC 150 mm2. 

Panjang dari penyulang dapat menjadi faktor dari hilangnya tegangan yang berakibat susut daya pada 

penyulang sehingga PT. PLN sebagai penyedia sistem energi listrik dapat mengganti jenis penghantar 

menggunakan AAAC 70 mm2 menjadi AAAC 150 mm2.  

Rekomendasi pergantian besar penampang dari hasil kajian karena pada penelitian rujukan menyatakan 

pemilihan penghantar menyesuaikan dengan kondisi lapangan, dimana terdapat beberapa variabel faktor 

yang tidak bisa diukur dengan teoritis, dan juga faktor desain penyulang dari sisi pengembangan terhadap 

peningkatan pembebanan yang seharusnya memasukkan kapasitor shunt dalam meningkatkan faktor daya 

termasuk dengan melakukan rekonfigurasi dengan menempatkan Distributed Generation terhadap 

pembebanan yang tinggi, dalam pengurangan susut energi [16][17]. Penelitian lanjutan bisa dilakukan 

dengan menghitung keseluruhan sistem pada GI Kotabumi dengan melakukan pengukuran terhadap masing-

masing gardu distribusi sehingga total pembebanan yang dilayani. 
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